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Catre,
COMUNA EFTIMIE MURGU

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca, in urma prelevarii de probe de apa potabila
efectuatd in data de 11.05.2026, din punctul de consum: Primarie Comuna Eftimie Murgu,
rezultatele analizelor de laborator au indicat o calitate necorespunzatoare a apei, acestea
prezentand depasiri ale valorilor parametrilor prevazuti de legislatia in vigoare, dupa cum
urmeaza:

- Primirie Comuna Eftimie Murgu - parametrii microbiologici depasiti:
Numar total germeni la 37°C — 41 UFC/ml; Numar total germeni la 22°C — 51 UFC/mi;
Bacterii coliforme - 77 UFC/100ml; Escherichia Coli — 5 UFC/100ml.

De asemenea, parametrul indicator chimic - CLOR REZIDUAL LIBER = 0 mg/l la punctul de
consum mentionat mai sus.

Fata de cele constatate, in vederea protejarii sanatatii populatiei se impune:

1. Informarea imediata a populatiei asupra calitatii apei, atat pe site-ul propriu cét si prin alte
mijloace de informare, cu restrictionarea utilizarii acesteia pentru consumul uman, pana la
restabilirea calitatii acesteia,;



2. Respectarea art.26 alineatul 3 si 4 din HG 971/2023, cu privire la identificarea si
eliminarea cauzelor care au determinat neconformitatea calitatii apei, stabilirea si aplicarea
masurilor de remediere, precum si transmiterea Planului masurilor de remediere catre
Directia de Sanatate Publica Caras-Severin.
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